
В 2003 году ООО «Электромонтаж55» проектировал, изготавливал и монтировал
электрооборудованиев ГРЩ N21, В архивеорганизации
сохраниласьпроектнаядокументация в полном объеме.Доначала работсотрудники

электрооборудованияиООО «Электромонтаж55» провели обследование
электропроводкув ГРЩN22.
Дляоценки конкурентнойстоимости работ,проводилипоиски других организаций,
которые могли бы выполнить работупо восстановлению щита АВР. Организации,
занимающиеся аналогичными видами работ(производство и монтаж)- отказывались в

виду того, что имеется специфика(узкая специализация) по подключению к системе

диспетчеризациилибонезначительныйобъемработ.
Доначала отопительного сезона необходимобыловосстановить аварийноеосвещение
дома (освещение мест общегопользования, коридоры, переходныебалконы, уличное
освещение, теплоцентр, машинные отделения, система дымоудаленияи др.) и соблюсти
требованияк аварийномуосвещению, указанныхвыше в п.б.
09.08.2024г ПАО «Россети» проводилипрофилактическиеработыв ТП 4528 по замене

оборудования.Электропитаниедома осуществлялосьпо постоянной схеме и в

нормальномрежиме.
Какие-либоработыв N22 и ГРЩN21 и представителямиПАО
«Россети» не проводились.Доокончания работв ТП 4528 произошловозгораниещита
АВР в ГРКЦУ22. Щитвыгорелполностью и восстановлению не подлежит, о чем
комиссией дома составлен акт от 09.08.2024г. Прирассмотрениипричины аварии
установленоследующее:
Возгораниепроизошлов Блоке релеУ2Т. Согласнопроектуэлектроснабжениядома
Блок с одной стороны подключен к «Нейтрали», с другойстороны
к каждому вводу. Подключениевыполнено напрямую, без какой-либо
дополнительнойзащиты. Блок реле N21 имел два вида рабочегонапряжения
переменный220 В и постоянный 60 В.

Возгораниепроизошлово времяпроведенияработв ТП4528 службойПАО «Россети».
Возможными причинамивозгораниямогло быть:

1. Подачалинейноенапряжение380 В. в место фазногонапряжения22()В;.
2. Припереключениина постоянную схемуне проверенафазировкамежду вводами

на синфазность.
Указанные одна из причин могла привестик короткомузамыканию в схеме или к

перенапряжениюи как следствие к возгоранию.Уемболеезащита сработаладаже в ТП
что указываетна высокий ток в схеме.
Для предъявления претензии ПАО «Россети» необходимоиметь неоспоримые
доказательства, а именно установленныеи поверенныеприборына каждом вводе

это анализаторы контроля качества электроэнергии, которые фиксируютвсе
параметрысети и фазировкупитающийлиний, и могут записывать эти параметры
с периодйчностьюдо секунды.В ГРЩдома такие приборыотсутствуюти доказать факт
вины ПАО «Россети» не представляетсявозможным.

Сметойна 2024 год ремонтно-восстановительныеработыне предусмотрены.Работы
выполнены в рамках «Текущийремонт»безпревышениязатратпо статье.
8. МеждуГРЩN21 и «чернойлестницей»Зпараднойвыпадение кирпичнойкладки и

обрушениепояска в эркере, обрушениекирпичав вент. шахтах 1,3 парадных.
ИП «КарповД.П.»договорЛГф50/24 от 01.08.2024г ремонтдефектныхучастковстены на
сумму 162 300,0 руб.
Сметой на 2024 год ремонтно-восстановительныеработыпо восстановлению

обрушившейсякирпичнойкладки не предусмотрены.Работы выполнены в рамках
статьи «Текущийремонт»безпревышениязатратпо статье.


